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Prostowniki tyrystorowe
Ilustracja straty napięcia w wyniku komutacji



Przebiegi czasowe napięć i prądów  prostownika 3-fazowego 
jednokierunkowego (p=3) z uwzględnieniem zjawiska komutacji w pracy 

prostownikowej (a) i falownikowej (b)



Przebiegi czasowe napięć i prądów  prostownika 3-fazowego mostkowego  
(p = 6) z uwzględnieniem zjawiska komutacji; (a) schemat układu, (b) przebiegi 

czasowe napięć i prądów prostownika



Zależność kąta komutacji μ od kąta wysterowania tyrystorów 


